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Abstract : Electricity Jababeka industrialarea is provided by PT Bekasi Power through 
150 kV PLN's own transmission with Power Wheeling concept that is the joint utilization of 
transmission system which has a few definitions, for example, the utilization of 
transmission or distribution system to transmit electric power from existing entities and to 
different entities.Or sending electrical power from the seller to the buyer through a system 
claimed by third party. In the concept of wheeling, the fees charged for services provide 
and bear the lossesdue to  the utilization of ipower transmission networks in this study will 
examine the concept of appropriate power wheeling for Applied in Jababeka industrial 
area 
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Abstrak : Kawasan industri Jababeka dipasok energi listriknya oleh pembangkit sendiri 
yaitu PT Bekasi Power dengan melalui transmisi 150 kV milik PLN dengan konsep Power 
Wheeling yaitu   pemanfaatan bersama jaringan transmisi yang memiliki beberapa definisi 
antara lain penggunaan jaringan transmisi atau distribusi untuk mengirimkan daya listrik 
dari entitas yang ada  dan ke entitas lain atau pengiriman daya listrik dari penjual ke 
pembeli melalui jaringan yang dimiliki oleh pihak ketiga Dalam konsep wheeling, biaya 
dibebankan untuk pelayanan yang diberikan serta menanggung rugi-rugi yang terjadi 
akibat adanya penggunaan jaringan transmisi tenaga listrik dalam studi ini akan mengkaji 
konsep power wheeling yang sesuai untuk diterapkan di kawasan industri Jababeka. 
 
Kata Kunci : Power wheeling,transmisi,kawasan industri 
 
 
1.  Pendahuluan  
 
Keinginan pelaku industri untuk 
mendapatkan jaminan  keandalan 
pasokan dan kwalitas daya yang premium 
serta memiliki kemampuan untuk dapat  
membelinya. 
Adanya kapasitas yang tidak 
maksimal pada jaringan transmisi serta 
keterbatasan investasi baik pembangkit 
maupun transmisi oleh PLN. Dan tidak 
seimbangnya antara pertumbuhan 
pembangkit dengan pertumbuhan jaringan 
Transmisi dan Distribusi di Indonesia. 
Tujuan penulisan   ini  mengkaji sistem 
pemanfaatan jaringan bersama pada 
saluran  transmisi  150 kV dan 
mengetahui prinsip sewa jaringan 
transmisi untuk pemanfaatan bersama 
antara pihak pemilik jaringan transmisi 
dengan pihak penyewa jaringan transmisi.  
Sebagai bartasan masalah pada 
penelitian ini adalah Sistem transmisi yang 
menjadi objek penelitian merupakan 
system transmisi 150  kV  hanya di 
kawasan industri Jababeka. Penelitian ini 
difokuskan pada implementasi tiap 
metode penentuan biaya jaringan 
transmisi dengan mempertimbangkan 
aspek kelayakannya pada saluran  
transmisi 150 kV.  
 
2.   Kajian Power Wheeling  
 
Kajian ini dilaksanakan dalam rangka 
membandingkan beberapa metode 
penentuan biaya jaringan transmisi yang 
dapat diaplikasikan dalam konsep power 
wheeling. Power wheeling merupakan 
pemanfaatan bersama jaringan tenaga 
listrik oleh pihak penyedia listrik lain. Pada 
penelitian ini PLN berperan sebagai 
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institusi penyedia jasa transmisi dan 
pelanggan penyewa jaringan transmisi 
150 kV di kawasan Jababeka oleh Bekasi 
Power yang merupakan perusahaan 
pembangkit listrik swasta. Pada bagian 
kajian ini akan dibahas metode yang 
digunakan dalam melakukan kajian 




Panjang saluran trasnmisi antara 
Pembangkit Bekasi Power dan kawasan 
Industri Jababeka adalah 5,6 km dengan 










Saluran transmisi milik PLN 
merupakan saluran sistem Jawa Barat sub 
sistem Cibatu.  Tiap saluran tiap fasenya 
tersusun dari 2 sub penghantar.  Saluran 
transmisi menggunakan  jenis penghantar 
ACSR, yaitu ACSR 240 mm2 sirkuit 
ganda. 
 
Tabel 1 Kapasitas jenis penghantar saluran 










2 x 570 150 296 
 
3.  Metode Penelitian  
Penelitian ini berkaitan dengan 
metode penentuan biaya jaringan 
transmisi yang ingin diterapkan pada 
jaringan transmisi 150 kV dari pembangkit 
Bekasi Power ke kawasan Jababeka. 
Metode-metode tersebut merupakan 
metode-metode yang jarang dipergunakan 
untuk diteliti  sehingga diperlukan adanya 
sistematika proses yang saling 
mendukung dan terkait, sehingga dapat 
mencapai tujuan penelitian yang telah 
ditentukan. Dengan adanya sistematika 
tersebut, diharapkan setiap proses akan 
mempengaruhi proses kajiaan  secara 
keseluruhan. Pada bagian ini akan 
dijelaskan tentang tahapan kajian tentang 
metode penentuan biaya jaringan 
transmisi untuk jaringan transmisi 150 kV 
dari pembangkit Bekasi Power ke 
kawasan Jababeka. 
 
3.1. Diagram Alir Penelitian 
 




4.   ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Kajian tentang metode penentuan 
biaya jaringan transmisi merupakan faktor 
penting untuk menentukan metode yang 
tepat dalam penentuan biaya saluran 
transmisi. Dalam menentukan biaya 
jaringan transmisi yang adil dan tanpa 
diskriminatif, pemanfaatan  saluran 
transmisi harus ditentukan dengan tepat 
untuk dapat mengimplementasikan 
penentuan biaya transmisi berbasis 
penggunaan jaringan. 
 
4.1. Kajian Penentuan Biaya 
Dalam menentukan biaya jaringan 
transmisi yang adil dan tanpa diskriminatif, 
pemanfaatan  saluran transmisi harus 
ditentukan dengan tepat untuk dapat 
mengimplementasikan penentuan biaya 
transmisi berbasis penggunaan jaringan. 
Namun, menentukan pemanfaatan 
saluran transmisi yang akurat merupakan 
hal yang tidak mudah, dikarenakan sifat 
aliran daya yang tidak linier. Selain itu, 
biaya tersebut harus dapat mencakup 
keseluruhan biaya jaringan. Biaya 
keseluruhan transmisi tersebut terdiri dari 
biaya operasi, perawatan, administrasi, 
investasi serta biaya kapital jaringan. 
Kajian  ini dilaksanakan dalam rangka 
membandingkan beberapa metode 
penentuan biaya jaringan transmisi untuk 
diaplikasikan dalam power wheeling. 
Metode-metode perhitungan biaya 
transmisi, sebagai dasar implementasi 
konsep power wheeling,. Beberapa metode 
penentuan biaya jaringan transmisi akan 
dibahas pada tulisan , antara lain: 
1) Metode Postage Stamp, 
2) Metode Contract Path, 
3) Metode MW-Mile, 
4) Metode MVA-Mile 
 
4.1.1  Metode Postage Stamp  
Metode Postage Stamp merupakan 
metode penentuan biaya jaringan 
transmisi yang saat ini digunakan dalam 
sistem kelistrikan di Indonesia. Biaya 
jaringan transmisi dibebankan 
berdasarkan total biaya keseluruhan 
jaringan transmisi dibagi dengan jumlah 
energi listrik yang dibangkitkan dikurangi 
susut jaringan. Kemudian biaya tersebut 
menjadi biaya rata-rata pengguna jaringan 
transmisi. Sehingga biaya yang 
dibebankan kepada pengguna jaringan 
transmisi menggunakan metode postage 
stamp merupakan tarif flat, dimana semua 
pelanggan jaringan transmisi dibebankan 
dengan tarif yang sama. Oleh karena itu, 
terjadi diskriminasi terhadap pengguna 
jaringan transmisi dengan penggunan 






4.1.2  Metode Contract Path 
Metode contract path merupakan 
metode yang didasarkan kepada asumsi  
bahwa pelayanan jaringan transmisi pada 
keseluruhan sistem dapat direpresentasi-
kan dengan aliran daya transmisi yang 
mengalir pada jalur transmisi fiktif tertentu 
(contract path). Kemudian biaya jaringan 
transmisi dapat ditentukan menggunakan 
metode postage stamp.  
Metode ini tidak memerlukan adanya 
perhitungan aliran daya. Besar biaya yang 
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telah ditentukan dengan metode ini 
menjadi biaya seluruh pengguna jaringan 
transmisi. Sehingga biaya yang dibeban-
kan kepada pengguna jaringan transmisi 
menggunakan metode contract path juga 




4.1.3 Metode MW-Mile 
Metode MW-Mile merupakan metode 
yang memperhitungkan biaya jaringan 
transmisi berdasarkan besar aliran daya 
transmisi dalam MW dan panjang saluran 
transmisi dalam mil. Dalam beberapa 
aplikasi, panjang saluran transmisi juga 
dapat dinyatakan dalam satuan kilometer. 
Metode ini merupakan metode penentuan 
biaya jaringan transmisi pertama yang 
memperhitungkan biaya aktual pengguna-
an jaringan transmisi berbasis perhitungan 
power flow arus searah (DC).  
Metode ini memperhitungkan biaya 
setiap transaksi tenaga listrik yang 
berhubungan dengan penggunaan 
kapasitas transmisi, besar daya transaksi, 
jalur yang digunakan dan jarak saluran 






4.1.4 Metode MVA-Mile 
Pada prinsipnya perhitungannya 
sama dengan MW-mile method, namun 
telah mempertimbangkan baik real power 
dan reactive power. Metode sebelumya 






5. Kesimpulan dan saran  
 
Kesimpulan 
Dari pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya mengenai metode penentuan 
biaya jaringan transmisi untuk penentuan 
tarif wheeling data jaringan transmisi 150 
kV antara Bekasi Power ke PLN dan ke 
Kawasan industri Jababeka terdapat 
beberapa hal yang dapat dibandingkan 
diantara metode-metode penentuan biaya 
jaringan transmisi. Setiap metode 
penentuan biaya jaringan transmisi 
memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing-masing dalam aplikasi wheeling 
tenaga listrik 
1. Postage Stamp :sederhana, 
mencakup keseluruhan biaya jaringan 
transmisi namunidak merefleksikan 
penggunaan jaringan yang sebenar-
nya. 
2. Contract Path : sederhana, mencakup 
keseluruhan biaya jaringan transmisi, 
bila dibandingkan dengan metode 
postage stamp, metode ini tidak 
merefleksikan penggunaan jaringan 
yang sebenarnya dan memungkinkan 
adanya investasi di luar jalur kontrak 
yang telah ditentukan. 
3. MW-Mile: membutuhkan analisis 
power flow dc, menggambarkan 
penggunaan jaringan yang sebenar-
nya namun tidak mempertimbangkan 
kapasitas jaringan yang tidak 
digunakan (unused capacity), 
sehingga belum tentu mencakup 
keseluruhan biaya. 
4. MVA-Mile: membutuhkan analisis 
power flow ac, menggambarkan 
penggunaan jaringan yang sebenar-
nya, mempertimbangkan aliran daya 
reaktif, sehingga memberikan sinyal 
biaya jaringan yang lebih baik 
dibandingkan metode MW-Mile 
namun tidak mempertimbangkan 
kapasitas jaringan yang tidak 
digunakan (unused capacity), 
sehingga belum tentu mencakup 
keseluruhan biaya. 
Dari ketersediaan data yang dimiliki 
oleh PT Bekasi Power  saat ini, metode 
yang paling siap untuk diaplikasikan 
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sebagai biaya jaringan transmisi dalam 
aplikasi wheeling tenaga listrik pada 
sistem jaringan transmisi di Jababeka 
adalah kombinasi metode contract path, 
MVA – Mile dan Postage Stamp 
 
Saran 
1. Perlu dilakukan studi yang terkait 
dengan kapasitas jaringan transmisi 
500 kV, 150 kV  Jawa-Bali, untuk 
mengetahui resiko pada saluran-
saluran yang dapat terjadi dalam 
aplikasi power wheeling tenaga listrik. 
2. Perlu dilakukan studi yang terkait 
perhitungan model tarif  tiap metode 
penentuan biaya jaringan dan 
perbandingannya terhadap ancialiary 
service dan imbalance service 
jaringan transmisi, untuk mengetahui 
perbandingan tiap metode penentuan 
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